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Elektroschaltplan:

Sole / Wasser Warmepumpe
Elektroanschlussplan (geo/Kunde)

fir Warmepumpen: geo4.6 | R454C
geo4.12 | R454C
geo4.18 |R454C
geo4.26 |R454C

Datum: 22.07.2026

Revision: 0

ACHTUNG

Die giltigen Vorschriften und Richtlinien sind einzuhalten!

Regionale Vorschriften und Richtlinien beachten!

Weitergabe und Vervielfaltigung dieser Unterlagen ohne ausdriickliche Genehmigung nicht gestattet. Alle Rechte vorbehalten.
Bei nicht von uns genehmigten Anderungen an Zahlerkasten oder Anlagenteilen, entfllt die Garantie sowie Haftung.

Anderungen und Unstimmigkeiten vorbehalten.
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1 | 2 | 3 | 4 5 | | 7 8 | 9 | 10
Kabelnr. | Kabelbezeichnung Kabelquerschnitt bis 20m (Empfehlung Rockenbauer Warmepumpen)
geo4.6 geo4.12 geo4.18 geo4.26

K1 Stromversorgung Verdichter YHO5VV-F 3 G 2,5mm2 | YHO5VV-F 5 G 2,5mm?2 YHO5VV-F 5 G 4,0mm?2 YHO5VV-F 5 G 6,0mm?2
K2 230V Stromversorgung Warmepumpenregler YHO5VV-F 3 G 1,5mm2 | YHO5VV-F3 G 1,5mm2 | YHO5VV-F3 G 1,5mm2 | YHO5VV-F 3 G 1,5mm?2
K3 Datenkabel fiir Internet CAT 7 CAT 7 CAT 7 CAT 7

K4 AuBenfiihler HO5WV-F 2 G 0,75mm2 | HO5VV-F 2 G 0,75mm2 | HO5VV-F 2 G 0,75mm2 | HO5VV-F 2 G 0,75mm?2
K5 Raumbedienteil CAT 7 CAT 7 CAT 7 CAT 7

K6 Warmwasserfihler HO5VV-F 2 G 0,75mm2 | HO5VV-F 2 G 0,75mm2 | HO5VV-F 2 G 0,75mm2 | HO5VV-F 2 G 0,75mm?2
K7 Vorlauffiihler Heizen / Kiihlen (Zone 1) HO5VV-F 2 G 0,75mm2 | HO5VV-F 2 G 0,75mm?2 HO5VV-F 2 G 0,75mm?2 HO5VV-F 2 G 0,75mm?2
K8 Pufferspeicher oben HO5VV-F 2 G 0,75mm2 | HO5VV-F 2 G 0,75mm?2 HO5VV-F 2 G 0,75mm?2 HO5VV-F 2 G 0,75mm?2
K9 Pufferspeicher unten HO5VV-F 2 G 0,75mm2 | HO5VV-F 2 G 0,75mm?2 HO5VV-F 2 G 0,75mm?2 HO5VV-F 2 G 0,75mm?2
K10 Umschaltventil Warmwasser / Heizung HO5VV-F 4 G 1,0mm?2 HO5VV-F 4 G 1,0mm?2 HO5VV-F 4 G 1,0mm?2 HO5VV-F 4 G 1,0mm?2
K11 Mischerventil Heizung / Kiihlung (Zone 1) HO5VV-F 4 G 1,0mm?2 HO5VV-F 4 G 1,0mm?2 HO5VV-F 4 G 1,0mm?2 HO5VV-F 4 G 1,0mm?2
K12 Umschaltventil Kiihlung / Heizung HO5VV-F 4 G 1,0mm?2 HO5VV-F 4 G 1,0mm?2 HO5VV-F 4 G 1,0mm?2 HO5VWV-F 4 G 1,0mm?2
K13 Heizstab Warmwasserspeicher (Notbetrieb) HO5VV-F 5 G 2,5mm?2 HO5VV-F 5 G 2,5mm?2 HO5VV-F 5 G 2,5mm?2 HO5VV-F 5 G 2,5mm?2
K14 Pumpe Heizung / Kiihlung (Zone 1) HO5VV-F 3 G 1,0mm?2 HO5VV-F 3 G 1,0mm?2 HO5VV-F 3 G 1,0mm?2 HO5VV-F 3 G 1,0mm?2
K15 Warmwasser Zirkulationspumpe HO5VV-F 3 G 1,0mm?2 HO5VV-F 3 G 1,0mm?2 HO5VV-F 3 G 1,0mm?2 HO5VV-F 3 G 1,0mm?2
K16 Alarmausgang (Stérlampe) HO5VV-F 3 G 1,0mm?2 HO5VV-F 3 G 1,0mm?2 HO5VV-F 3 G 1,0mm?2 HO5VV-F 3 G 1,0mm?2
K17 FuBbodenheizungsverteiler & Einzelraumregler HO5VV-F 5 G 1,0mm?2 HO5VV-F 5 G 1,0mm?2 HO5VV-F 5 G 1,0mm?2 HO5VV-F 5 G 1,0mm?2

Elektroplatine ausziehbar! gesichert mittels 4 Rédndelschrauben

Bei Verkabelung unbedient die Elektroplatine herausziehen

Die angegebenen Werte sind Richtwerte.
Die entgliltige Dimensionierung obliegt dem Elektriker vor Ort!
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A Zahlerkasten Sicherungen
geo4.6 geo4.12 geo4.18 geo4.26
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B -
F2 - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter - Stromversorgung ) i i i
K2 Warmepumpenregler FI-LS13/1/N/B FI-LS13/1/N/B FI-LS13/1/N/B | FI-LS13/1/N/B
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Die angegebenen Werte sind Richtwerte.
Die entgliltige Dimensionierung obliegt dem Elektriker vor Ort!
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